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Potozenie boczne zaworu
hydrantowego w obudowie

Potozenie gérne zaworu
hydrantowego w obudowie
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100 100 Poz. 2- zaw 6r hydrantowy pozarowy
Producent Typ zaworu Nr $wiad. dopuszczenia
SUPRON 3 ZH-52 3827/2019
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L.P. Nazwa Czesci Numer czesci llosé Opis
5 S Imie i nazwisko Data Podpis Masa: Materiat:
Wykonat: Krzysztof Wawrzenczyk 2020-04-24
Sprawdzit: Format: Podziatka:
UWAGA: Zatwierdzit: Marian Kurkowski A3 1
. - . Nazwa rysunku:
9bud_owa zapewnia w_olna przestr_zer_1 dookota zewnetrz_nej Zawér pozarowy hydrantowy typ ZH-52 wraz z obudowa
$rednicy pokretta w kazdym ustawieniu zaworu w zakresie od S UPRUN 7 Obudowa 550
catkowitego otwarcia do zamknigecia, co najmniej 35mm Numer rysunku: Arkusz:
ZHP-550 17




